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1. ВВЕДЕНИЕ 
 

1.1. Назначение и основные функции 
 Шкаф управления СИГМА-К-2-70-03, далее шкаф управления, предназначен 
для управления, контроля,  регулирования и обеспечения безопасности работы 
водогрейных котлов, имеющими в своѐм составе автоматизированную горелку с 
собственным блоком управления для работы на газовом топливе. 

Шкаф управления поставляется с готовой программной конфигурацией в 
соответствии с заказными требованиями опросного листа. При проведении 
пусконаладочных работ наладчик изменяет под конкретную задачу некоторые 
запрограммированные по умолчанию параметры алгоритма работы.  

Шкаф управления обеспечивает: 

 представление на табло значений измеряемых параметров,  хода техпроцесса; 

 ввод и сохранение значений параметров базы данных; 

 архивирование аварийных ситуаций; 

 ведение журнала событий; 

 автоматическую самодиагностику и диагностику технологического оборудования; 

 связь с внешними устройствами (компьютером, контроллером и т.п.) по 
интерфейсу RS232, RS485 (опция); 

 управление работой котла и горелки, необходимые блокировки и защиты по 
сигналам от аналоговых и двухпозиционных датчиков.  

Шкаф управления производит измерение и контроль аварийных значений 
аналоговых датчиков: 

 температуры воды на выходе из котла; 

 температуры уходящих газов. 
Шкаф управления контролирует состояние дискретных датчиков: 

 давление воды на выходе котла; 

 давление в топке котла; 

 расход воды через котел; 

 «Внешняя блокировка»; 

  «Авария горелки»; 

 наличие питания шкафа управления. 
Выходы шкафа управления: 

 мощность горелки «больше» (реле, сухой контакт, макс. ток нагрузки 2 А); 

 мощность горелки «меньше» (реле, сухой контакт, макс. ток нагрузки 2 А); 

 пуск горелки (реле, сухой контакт, макс. ток нагрузки  3 А). 
Перечень и нумерация входов выходов шкафа управления приведены в 

Таблице 1. 
Пуск горелки производится по команде от шкафа управления. Горелка 

работает по собственному алгоритму управления. Настройка конфигурируемых 
параметров позволяет синхронизировать работу горелки и шкафа управления. 
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Таблица 1 

Аналоговые параметры 

Термосопротивление 

№ клеммы ШУ № вх/вых 
контрол-ра 

Параметр Датчик 

ХК1.1, ХК1.2 1 Темпер. воды на выходе из 
котла 

50М 

ХК1.3, ХК1.4 2 Темпер. уходящих газов  Pt100 

ХК1.5, ХК1.6 3 Резерв 50М 

- 4 Резерв  

 Ток  

ХК1.7 «+», 
ХК1.8 «-» 

5 Резерв 4…20 мА 

ХК1.9 «+», 
ХК1.10 «-» 

6 Резерв 4…20 мА 

- 7 Резерв  

- 8 Резерв  

 Дискретные параметры 

 Входы 

ХК2.1, ХК2.2 1 Давление воды на выходе 
авар. 

сух. конт. 

ХК2.3, ХК2.4 2 Давление в топке котла  
авар. (под наддувом) 

сух. конт. 

ХК2.5, ХК2.6 3 Расход воды авар. сух. конт. 

ХК2.7, ХК2.8 4 Внешняя блокировка сух. конт. 

ХК2.9, ХК2.10 5 Внешняя блокировка сух. конт. 

ХК2.11, ХК2.12 6 Работа из горелки сух. конт. 

ХК2.14, ХК-N 7 Авария из горелки (220 В) 220 В 

-   8 Наличие питания ШУ сух. конт. 

 Выходы 

ХК3.1 1 тр. Пуск на горелку (реле, 220 В) 
 

 

ХК3.2 2 тр. Мощность горелки  + 
 

реле, 220 В 

ХК3.3 3 тр. Мощность горелки  - 
 

реле, 220 В 

ХК4.1, ХК4.2 4 тр. Вкл. АС 
 

24 В 

ХК3.5, ХК3.9 5 рел. Авария котла  
 

сух. конт. 

ХК3.6, ХК3.9 6 рел. Твых. ав. 
 

сух. конт. 

ХК3.7, ХК3.9 7 рел. Рвых. ав. сух. конт. 

ХК3.8, ХК3.9 8 рел. Gвых. ав. сух. конт. 

 
1.2. Допуск к работе и меры безопасности 

Перед началом наладочных работ необходимо внимательно ознакомиться с 
руководством по наладке. 

К работе со шкафом управления допускается только персонал, 
удовлетворяющий следующим требованиям: 

 изучивший паспорт, инструкцию по эксплуатации, инструкцию по наладке; 
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 имеющий допуск к работам с электроустановками напряжением до 1000 В; 

 обладающий необходимой квалификацией и компетенцией для выполнения 
указанных видов работ. 

Ответственность, компетенция и наблюдение за персоналом должны быть 
организованы заказчиком шкафа управления. Ответственность за технику 
безопасности при выполнении работ возлагается на руководителя работ. 

При наладке оборудования необходимо строго следовать инструкциям 
настоящего руководства, а также требованиям ПТБ и ПУЭ.  
 

2. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ МЕНЮ 
 

 
Основное меню 
Разделы основного меню: 

1. Котел 

2. Архив аварий 

3. Журнал событий 

4. Настройки 

5. Режим запуска 

Для перехода между разделами основного меню используйте кнопки       

 
, для входа в раздел меню нажмите . 

2.1. Раздел 1. КОТЕЛ 
Просмотр текущего состояния аналоговых датчиков, текущего состояния 

котла, аварийных сообщений. 
На текстовом экране отображено: 
1-ая строка:  

 Котел готов! - при отсутствии аварийных сигналов и при Тводы<Туст.; 

 Котел не готов! – при наличии аварийных сигналов; 

 Т воды в норме - при отсутствии аварийных сигналов и при 
Тводы>Туст.; 

 Горячий резерв – в рабочем режиме при отсутствии аварийных 
сигналов, при Тводы>Туст. и при отличного от нуля параметра 
«Переход в ГР (см. п.2.4.3); 

 Предварительная вентиляция; 

 Рабочий режим; 

 Остановочная вентиляция – после нажатия кнопки Стоп или при 
останове по аварийному параметру (см. параметр «Посл. вент.» в 
подразделе «Конст.времени» разд. «Доп. настройки» п.2.4.4). 

При отсутствии аварийных сигналов отображено: 
 2-ая строка: F1-Тустав.=60 гр – значение уставки температуры воды на 

выходе из котла. При нажатии 
 
измените значение уставки, путем нажатия 

, затем нажмите и удерживайте 1…2 сек  для сохранения. 

 
3-ая строка: Тводы=50 гр  – текущее значение температуры воды на выходе 

из котла. 
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4-ая строка: Туход.Г.=150 гр – текущее значение температуры уходящих 
газов. При отсутствии указанного датчика сымитировать датчик путем подключения 
резистора номиналом 100 Ом. 

При наличии аварийных сигналов отображено: 
2-ая строка: Список аварий. 
3-ая и последующие строки – наименование аварийных сигналов: 

 Gводы мин. (Д); 

 Высок. Ртопки (Д); 

 Отклон. Рводы (Д); 

 Внешн. Блок.1 (Д); 

 Внешн. Блок.2 (Д); 

 Авария горелки; 

 Нет ОС работы горелки (при отсутствии сигнала о работе горелки); 

 Ошибка измерений: 

 Ошибка Д. Тводы (ошибка датчика температуры); 

 Ошибка Д. Туход.Г. (ошибка датчика уходящих газов). 
Все аварийные состояния фиксируются на экране контроллера, для 

продолжения работы необходимо устранить причину аварийного состояния и 

произвести ее сброс путем нажатия и удерживания кнопки .  

Примечание 1.  
1. Буква (Д) в наименовании аварийного сигнала обозначает, что это 

дискретный сигнал, буква (А) – аналоговый. 
2. В процессе розжига котла на экране отображаются сообщения: Переход в 

исходное положение, затем Предварительная вентиляция. При 
необходимости для просмотра параметров (температуры) в этих режимах 

используйте кнопку . 

 
2.2. Раздел 2. АРХИВ АВАРИЙ 
Просмотр времени и даты срабатывания аварийного состояния. 
На текстовом экране отображено: 
1-ая строка: Номер записи. 
2-ая строка: Наименование аварий: 

 Gводы мин. (Д); 

 Высок. Ртопки (Д); 

 Отклон. Рводы (Д); 

 Внешн. Блок.1 (Д); 

 Внешн. Блок.2 (Д); 

 Авария горелки; 

 Нет ОС работы горелки (при отсутствии сигнала о работе горелки); 

 Ошибка измерений: 

 Ошибка Д. Тводы (ошибка датчика температуры); 

 Ошибка Д. Туход.Г. (ошибка датчика уходящих газов). 
 
3-ая строка: Время срабатывания. 
4-ая строка: Дата срабатывания. 

Для просмотра всех аварийных сообщений используйте кнопки  , 

для выхода в основное меню нажмите и удерживайте кнопку . 
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Примечание 2. В памяти фиксируются последние 20 аварий. 
 

2.3. Раздел 3. ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ 
Просмотр времени и даты этапов алгоритма работы котла. 
На текстовом экране отображено: 
1-ая строка: Номер записи. 
2-ая строка: Наименование записи: 

 Включение 220 В; 

 Котел готов!; 

 Котел не готов!; 

 Т воды в норме; 

 Пуск котла; 

 Предварительная вентиляция; 

 Рабочий режим; 

 Остановочная вентиляция; 

 Аварийная ситуация. 
3-ая строка: Время наступления события. 
4-ая строка: Дата наступления события. 

Для просмотра всех событий используйте кнопки  , для выхода в 

основное меню нажмите и удерживайте кнопку . 

Примечание 3. В памяти фиксируются последние 10 событий. 
 

 

2.4. Раздел 4. НАСТРОЙКИ 

При входе в меню НАСТРОЙКИ нажмите и удерживайте 
 
для входа или 

 
для выхода в основное меню. 

Подразделы меню НАСТРОЙКИ (инженерное меню): 

 Сервисные настройки; 

 Защиты; 

 Регуляторы; 

 Раб. настройки. 
Примечание 4.  

1. Для перехода между подразделами меню НАСТРОЙКИ используйте 

кнопки , для входа в подраздел меню нажмите , для выхода в 

меню НАСТРОЙКИ или основное меню нажмите и удерживайте кнопку .  

2. Для изменения значений параметров войдите в подменю, нажав и 

удерживая 1..2 сек , измените значение кнопками , затем нажмите 

и удерживайте 1…2 сек  для сохранения. 
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2.4.1. Подраздел Сервисные настройки 
Подраздел Сервисные настройки включает подразделы: 

 Дискретные входы: 
 Сост. Дискр. Вх (состояние дискретных входов в виде 11110011  

(8 дискретных входов) , где 0 – нет сигнала на соответствующем 
входе контроллера, 1 – сигнал имеется); 

 Логика дискр. Вх (задание состояния дискретного входа 
контроллера в виде 00000000, где 0 – нр, 1 – нз). Переход 
маркера к соответствующему входу производится 

одновременным нажатием 
 
или . 

 Пост. Ф. Дреб. Конт,  мсек (постоянная времени фильтра дребезга 
контактов в миллисекундах в виде 010 (10 миллисекунд)). 

Примечание 5. В случае, если к дискретному входу не подключается датчик, 
установить перемычку на соответствующий вход. 

 Выходы: 
 Сост. ВУ1 (состояние выходного устройства 1 в виде +0.00, где 

+0.00 – выход контроллера не включен, +0.01 – включен); 
 Сост. ВУ2 (состояние выходного устройства 2 в виде +0.00, где 

+0.00 – выход контроллера не включен, +0.01 – включен); 
 … 
 Сост. ВУ8 (состояние выходного устройства 8 в виде +0.00, где 

+0.00 –выход контроллера не включен, +0.01 – включен. 

 Аналог. Входы: 
 Коррекция хС (коррекция измеренных значений температур в виде 

Вкл.- Выкл., используется при проведении метрологической 
поверки).  

 Тводы (текущее значение температуры воды на выходе из котла). 
 Тип датчика 1 (тип и НСХ датчика Тводы: ТС100М  1.426). 
 Пост. Фильтра 1 (постоянная фильтра датчика Тводы в виде 

00005 сек (5 секунд)).  
 Полоса фильтра 1 (полоса фильтра датчика Тводы в виде +10).  
 Туход. газов (текущее значение температуры уходящих газов). 
 Тип датчика 2 (тип и НСХ датчика Туход. газов: ТС100П  1.385). 
 Пост. Фильтра 2 (постоянная фильтра датчика Туход. газов в виде 

00005 сек (5 секунд)).  
 Полоса фильтра 2 (полоса фильтра датчика Туход. газов в виде 

+10).  
 … По аналогии, при необходимости, можно задать 

характеристики датчиков температуры 3 и 4 (в ШУ 2-70 не 
используются). 

 Вход 5. 
 Тип датчика 5 (ток  4…20 мА). 
 Пост. Фильтра 5 (постоянная фильтра датчика Разрежение в виде 

0002 сек (2 секунды)).  
 Полоса фильтра 5 (полоса фильтра датчика Разрежение в виде 

+10).  
 … По аналогии, при необходимости, можно задать 

характеристики датчиков с вых. 4…20 мА 6…8 (в ШУ 2-70 не 
используются). 
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 Доп. параметры 
 Сос. Светодиодов (состояние светодиодов на передней панели 

контроллера в виде 00000000, где 0 – светодиод не горит, 1 – 
горит). 

Примечание 5. Каждому светодиоду соответствует выход контроллера: 

 К1 - пуск горелки; 

 К2 - мощность горелки «больше»; 

 К3 - мощность горелки «меньше»; 

 К4 – котел не готов; 

 К5 – авария котла; 

 К6 – Твых. аварийная. 
 Сос. Клавиатуры (состояние кнопок клавиатуры на передней 

панели контроллера в виде 0000, где 0 – кнопка не нажата, 1 – 
нажата). 

 Звук кнопок (нажатие на кнопку сопровождается звуковым 
сигналом, в виде включить-выключить). 

 Время и дата ( задание времени и даты).  

 Настройка RS485: 
В данном подразделе, при необходимости, можно задать 
характеристики интерфейса RS485 (в ШУ 2-70-03 при дополнительном 
заказе). 

Для перехода между подразделами и изменения значений см. Примечание 4 (п.2.4). 

2.4.2. Подраздел Защиты 
Подраздел Защиты включает подразделы: 

 Тводы котла: 
 Т ав. верхнее, С (верхнее значение температуры на выходе из 

котла, при котором срабатывает защита, в виде + 95,0). 
 Задержка, с (задержка срабатывания защиты по температуре на 

выходе из котла в виде +0,0). 

 Туход. газов: 
 Т ав. верхнее, С (верхнее значение температуры уходящих газов, 

при котором срабатывает защита, в виде + 210,0). 
 Задержка, с (задержка срабатывания защиты по температуре 

уходящих газов в виде +0,0). 

 Задержки Д. датчиков: 
 Рводы, с (задержка срабатывания защиты по отклонению 

давления на выходе из котла в виде +0,0). 
 Gводы, с (задержка срабатывания защиты по расходу воды через 

котел в виде +0,0). 
 Ртопки макс, с (задержка срабатывания защиты по давлению в 

топке котла в виде +0,0). 
 Внешн. Блок.1, с (задержка срабатывания защиты по внешней 

блокировке 1 в виде +0,0). 
 Внешн. Блок.2, с (задержка срабатывания защиты по внешней 

блокировке 2 в виде +0,0). 
 ОС горелки, с (задержка срабатывания защиты по сигналу 

обратной связи о работе горелки в виде +0,0). 
 Авария гор., с (задержка срабатывания защиты по сигналу аварии 

горелки в виде +0,0). 
Для перехода между подразделами и изменения значений см. Примечание 4 (п.2.4). 



   

Σ
СИГМАТИКА

1100100011001001010100100110110100101001000
1101010111010101001010100101010101101010101
0100100001101101101010100010101010111110010
1000111000010101010100101010010101011000100
0101010100100110010111101001001011110101000

1001011010101110101010001010101001010101010
1101010010101001010101001010101010100101010
1101010100101001001010010010010010010010101

 

  

Шкафы управления СИГМА-К-2-70 
 

 

 www.sigmatica.by    
 

11 

2.4.3. Подраздел Регуляторы 
Подраздел Регуляторы включает подразделы: 

 Рег. нагрузки: 
 Уставка Т, С (уставка температуры воды на выходе из котла, в 

виде 00060).  
 Дельта ГР, С (в виде 00005 в град. С).  Дельта ГР – дельта 

горячего резерва. Горячий резерв - режим, когда котел 
автоматически останавливается при превышении значения 
температуры прямой воды выше уставки + Дельта ГР (Уставка + 
«+Дельта ГР).  
Когда значение Тводы  находятся между нижней и верхней 
границами Дельта ГР - котел остановлен и на табло сообщение: 
«Горячий резерв». 
Пуск котла производится автоматически при снижении значения 
Тводы ниже значения (Уставка-«-Дельта ГР» По умолчанию 
параметр «-Дельта ГР» равен 0 с. Если возникает необходимость 
пустить котѐл раньше, то следует нажать СТОП, а затем ПУСК. 

 Переход в ГР, с (время, по истечении которого котел 
войдет/выйдет в/из режим горячего резерва в виде 00030 в 
секундах). 

Примечание 6. Режим Горячего резерва включается при значении параметра 
Переход в ГР отличного от 00000, например 00030 сек.) 

 Kp (коэффициент усиления регулятора нагрузки (Тводы) в виде 
+1.000). 

 Тi (время интегрирования регулятора нагрузки (Тводы) в виде 
00020). 

 Kd (дифференциальный коэффициент регулятора нагрузки 
(Тводы) в виде +0.0). 

 Дельта регул., С (дельта (зона нечувствительности) регулятора 
нагрузки (Тводы) в виде +1.0). 

 Тп (предельное значение интегральной составляющей в виде 
00001).  

 
Для перехода между подразделами и изменения значений см. Примечание 4 (п.2.4). 

2.4.4. Подраздел Раб. настройки 
Подраздел Доп. настройки включает подразделы: 

 Конст. времени, сек: 
 Предв. вентил. (время предварительной вентиляции в виде 

00030).  
 Посл. вентил. (время послеостановочной вентиляции в виде 

00000). 
 Блок защиты (время блокировки защит при розжиге в виде 00030). 

Примечание 7. В настоящем Руководстве все числовые значения параметров 
приведены в режиме по умолчанию.  

 
2.5. Раздел 5. РЕЖИМ ЗАПУСКА 
Изменение режима запуска: 

 Местный; 

 Каскад. 
Для перехода между подразделами и изменения значений см. Примечание 4 (п.2.4). 
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3. ОПИСАНИЕ АГОРИТМА РАБОТЫ 
 

3.1.  Общие указания 
Шкаф управления поставляется с готовой программной конфигурацией в 

соответствии с заказными требованиями опросного листа, все числовые значения 
параметров установлены в режиме по умолчанию (приведены в настоящем 
Руководстве).  

При проведении пусконаладочных работ наладчик изменяет под конкретную 
задачу некоторые необходимые параметры алгоритма работы с учѐтом настроек 
блока управления горелки. 
3.2. Пуск котла 

1. Подключите питание шкафа управления, кабели датчиков, исполнительных 
механизмов, горелки к клемным колодкам, согласно схеме подключения. 

2. Податйте питание на шкаф управления и горелку с помощью главного 
выключателя на боковой панели шкафа. 

3. Податйте питание на цепи управления с помощью автоматических выклю-
чателей QF1 – QF3 внутри шкафа. 

4. Зайдите в меню контроллера КОТЕЛ и убедитесь в отсутствии аварийных 
сообщений.  

5. Проверьте значения аналоговых параметров и сравните с действующими 
величинами (Тустав., Тводы, Туход.Г.). 

6. Убедитесь, что на экране имеется сообщение: Котел готов! (при 
Тводы<Туст.) или Тводы в норме (при Тводы>Туст.). 

7. Нажмите кнопку  и подтвердите пуск, повторно нажав . 

8. На экране появится сообщение: Предварит. вентиляция 30 с (п.2.4.4), 
текущие параметры работы (температура Тводы и Туход.Г) и начнется 
обратный отсчет времени вентиляции. Включится светодиод К1 (пуск 
горелки). Горелка выйдет в режим вентиляции перед пуском.  

9. После розжига горелки включается Рабочий режим (на экране появится 
сообщение Рабочий режим). Регулятор нагрузки (Тводы) начинает работу. 

10. Контролируйте работу котла по загоранию светодиодов К2 (мощность 
горелки «больше»), К3 (мощность горелки «меньше»), а также по текущим 
значениям аналоговых параметров на экране контроллера. 

11. В случае необходимости изменить значение уставки Тустав температуры 

воды на выходе из котла, нажмите , измените значение уставки путем 

нажатия , затем нажмите и удерживайте 1…2 сек  для 

сохранения. 
3.3. Останов котла 

1. Для останова котла нажмите кнопку  и подтвердите стоп, повторно 

нажав . 

2. После останова горелки появится сообщение Котел готов! (или Тводы в 
норме), сообщающий, что котел готов к следующему пуску. 

3. В случае возникновения аварийного сигнала в процессе розжига или в 
Рабочем режиме на экране контроллера появится сообщение: Список аварий 
и наименование аварийных сигналов (п.2.1)., снимется сигнал пуск горелки 
(светодиод К1 погаснет), а также включится светозвуковая сигнализация 
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(сброс светозвуковой сигнализации производится нажатием любой кнопки 
контроллера). 

4. Для продолжения работы необходимо устранить причину аварийного 

состояния и произвести ее сброс путем нажатия и удерживания кнопки . 

После этого появится сообщение Котел готов! (или Тводы в норме), 
сообщающий, что котел готов к следующему пуску. 

5. Снимите питание шкафа управления и горелки с помощью главного 
выключателя. 

 
3.4. Передача аварийных сигналов  

 
В данной модификации шкафа управления (СИГМА ШУ-К-2-70-03) 

дополнительно имеется возможность передачи на диспетчерский пункт аварийных 
сигналов: 

 Gводы мин. (Д); 

 Высок. Ртопки (Д); 

 Отклон. Рводы (Д); 

 Авария горелки. 
Тип сигналов: сухой контакт. 
Аварийные состояния фиксируются также на экране контроллера, для снятия 

аварийных сигналов необходимо устранить причину аварийного состояния и 

произвести ее сброс путем нажатия и удерживания кнопки .  
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